[bookmark: _GoBack]薄壁不锈钢管技术规格和要求
1. 投标人提供的食品级薄壁不锈钢管材、管件及所用胶圈应符合以下标准：
GB50015-2019《建筑给排水设计标准》
GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
GB/T27572-2011《橡胶密封件橡胶110℃热水供应管道的管接口密封圈材料规范》
T/CECS 153-2018《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》
10S407-2《建筑给水金属管道安装-薄壁不锈钢管》
GB/T12771-2019《流体输送用不锈钢焊接钢管》
GJ/T152-2010《薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件》
2. 管材的基本尺寸应符合下表的规定：
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3. 投标人提供投标产品的主要技术数据和参数的详细描述及印刷的产品样本。
4. 投标人提供的薄壁不锈钢管材、管件及所用胶圈，必须获得省级以上(含省级)卫生部门颁发的《涉及饮用水安全产品卫生许可批件》,满足《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219-1998要求。
5. 投标人提供的薄壁不锈钢管材、管件及所用胶圈，必须经省级权威机构检测并出具检验、检测报告，其中尤其重要的是橡胶密封圈物理性能的要求，必须符合GB/T27572-2011《橡胶密封件橡胶密封件110℃热水供应管道的管接口密封圈材料规范》。
    6. 投标产品提供的薄壁不锈钢管材、管件必须为同一厂家生产。管材与管件等外径，管件壁厚不低于管材壁厚。
    7. 管材、管件的连接方式：DN15-80口径的管材、管件采用环压连接，DN100口径以上的管材、管件采用沟槽连接。
    8. 管材供货长度：6米/支，外观为酸洗钝化表面，不得为抛光表面。
    9. 投标单位提供的薄壁不锈钢管材、管件的工作压力：加压泵输水干、立管1.6MPa；其它部位1.0MPa。
10. 材质采用：冷水S30408、热水30403，碳墙支管采用外覆塑层薄壁不锈钢管，扩环式连接。
    11. 所有管件必须经过固溶处理（不得采用氮分解气体保护的固溶处理，宜采用全氢气保护或真空固溶处理），使管件获得光滑表面，并防止结晶间腐蚀倾向和应力腐蚀；所有管材、管件必须进行酸洗钝化处理。
    12. 管材及管件在厂内的检验：水管：逐根进行涡流探伤管件：逐个进行气密性检验。
13. 管件用橡胶密封圈采用三元乙丙胶或氯化丁基橡胶。
14.DN15-100口径的薄壁不锈钢管材的尺寸与公差、材料、试验、检验、标记与标志、包装和贮运按GB/T 33926-2017《不锈钢环压式管件》和10S407-2《建筑给水薄壁不锈钢管道安装图集》执行。
15. DN100以上口径的薄壁不锈钢管材尺寸与公差、材料、试验、检验、标记与标志、包装和贮运按GB/T12771-2019《流体输送用不锈钢焊接钢管》。
    16. DN100以上口径的不锈钢沟槽式管件及卡箍接头尺寸与公差、材料、试验、检验、标记与标志、包装和贮运按CJ/T152-2010《薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件》。
    17. 包装：管材成捆包装，管材两端应予适当保护以免运输的破坏，管件用纸箱包装，管材、管件的包装应符合长途运输的要求。
    18. 投标人在投标时应提供环压式管件及沟槽式卡箍接头的安装工具，并且该工具充分考虑施工现场的可操作性和简便性、数量不少于4套等。
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